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Zkušební laboratoř ó. 1146 akreditovaná ČA ote Čsru EN lsollEc 17Q25.2o18

PRoToKoL o zKouŠcr e. 1.234512921

Obec Bzová
Bzová 52
26743 Bzová

Vzorek číslo: 22952
Místo odběru: Bzová - č,p. 52 , OÚ
Upřesnění místa odběru: Bzová, č,p. 52 , OÚ
Předmět zkoušky: pitná voda Datum odběru: 13.a7.2021
Typ vzorku: prostý Čas odběru: 10:10

Týp rozboru: krácený Datum a čas příjmu: 13.07.2021 - 11:00

A-kreditovaný odběr: Ano Datum provedení analýz. 13.07.2021 - 16.a7.2021

Odebral: Pašková Petra, technolog VaK
Způsob odběru: manuální
Postup odběru: SoP č. B 1_(ČSN EN lso 5667_,1, Čsru rN lso 5667-3, Čstrt tso 5667-5, Čsru rn tso

5667- 14, čsr.l rru lso 19458, Vyhláška t\íZd č. 25212004 Sb.)

Limit (zdroj pro hodnocení): Vyhláška MZd č.25212004 Sb,, příloha ě.1 v platném znění

přehled zkušebních metod:
lP č. 1 (stanovení pachu a chutí)

Sop č,12 1čstt tso ztso-t;
sop č,1 5 (čst t tso olll)
sop č,17 (čsN lso 6332)

sop e.z (čstit EN lso 7BB7)

sop č,20 (čsn rru lso 8467)

sop e s (čsNl EN lso 7027)

Sop č,32 (čsru e ru Iso 6222)

SoP č.34 (Čsru e N lso 7393-2, manuál íirmy HACH)

Ukazatel Hodnota Jednotka NM zkušební metoda Akr, Limit Tvp Hodnocení

Barva 19.4 mq/l Pt ZaYo SoP č.2 P3 A lu MH whovuie

Zákal 2.1 ZF(n) 10lo soP č,3 P3 A 5 N/H whovuie

Pach přiiatelnÝ IPč. 1 P3 N přiiate|nÝ MH whovuie

Konduktivita (25"C) 37,90 mS/m SoP č.4 P3 A 125 MH vyhovuie

oH 7,30 5% SOP č,5 P3 A 6,5 - 9,5 MH whovuie

CHSK-Mn 1,94 mq/l 10To soP č,20 P3 A 3,0 MH vyhovuie

Amonné iontv <0,100 mq/l JUř U, IZ P3 A 0,50 ňr! whoyuie

Dusičnany 4.6 mqiI 10% soP č.9 P3 A 50 NMH vyhovuie

Chuť přiiatelná lPč. 1 P3 N přiiatelná MH whovuie

chlor volný 0,04 mq/l SoP č,34 A.M 0,3 MH vvhovuie

Teplota 11.2 ,C SoP č,36 P3 A,M B-12 DH

ManOan <0.04 mq/l SoP č.15 D? A 0,050 MH vyhovuie

Zelezo <0,05 mq/| soP č,17 P3 A 0,20 MH vyhovuie

koliformní bakterie 0 úPN/100ml cnD;?Á P3 A 0 |VH whovuie

Escherichia coli 0 t4PN/100ml soP č.35 P3 A 0 NMH whovuie

Počtv kolonií při 36"C 15 KTJ/Iml soP č.32 P3 A 40 MH whovuie

Počty kolonií při22"C 65 KTJ/Iml soP č.32 P3 A 200 MH vvhovuie


