CEVAK a.s., se sidlem Severni 8/2264, 370 10 Ceské Bud&jovice
Laboratof, pracovisté P3

Mostnikovska 255, 266 41 Beroun

telefon: 311 747 165, 311 747 166, fax : 311 621 372

e-mail: lucie.hybsova@cevak.cz

Zkusebni laborator ¢. 1146 akreditovana CIA dle CSN EN ISO/IEC 17025:2005

PROTOKOL O ZKOUSCE ¢&. 20841/2016

~ |Zadavatel: Obec Bzova

Bzova 52
26743 Bzova

Vzorek cislo: 35923

Misto odbéru: Bzova

Upfesnéni mista odbéru: &.p. 52 , OU kuchyné

Predmét zkousky: pitna voda Datum odbéru: 29.11.2016 - 29.11.2016
Dtivod odbéru: kontrola Cas odbéru: 08:20 - 08:30
Typ vzorku: prosty Datum a ¢as pfijmu: 29.11.2016 12:30
Typ rozboru: kraceny Datum provedeni analyz: 29.11.2016 - 02.12.2016
Odebral: Ptackova Katefina,laboratof Akreditovany odbér: Ano

Postup odbéru: SOP¢. B 1

Zpusob odbéru: manualni

Ukazatel Hodnota | Jednotka |Nejistota| PouZita metoda Poznamka
Barva <5,0 mg/l Pt SOP&. 2 (CSN IS0 7887) P3 A
Zakal (1) <0,50 ZF(t) SOPé&. 3 (CSN EN IS0 7027) P3 A
Pach prijatelny intemni predpis P3 N
Elektricka konduktivita 33,50 mS/m 2% SOPE 4 (CSN EN 27888) P3 A
pH 7,07 5% | SOP&. 5 (CSN ISO 10523) P3 A
CHSK-Mn <0,40 mg/l SOP&.20 (CSN EN IS0 8467) P3 A
Amonné ionty <0,100 mg/l SOP¢.12 (CSN ISO 7150-1) P3 A
Dusitany <0,050 mg/l ; SOPC. 8 (CSN EN 26777) P3 A
Dusi¢nany <0,5 mg/l SOP&.9 (CSN 1SO 7890-3) P3 A
Chut prijatelna intemi piedpis P3 N
Chlor volny <0,03 mg/l SOP¢.34 (CSN IS0 7393-3, manual f HACH) P3 AM
Teplota 8,80 c 2% SOP¢.36 (CSN 757342) P3 AM
Mangan <0,04 mg/l SOP¢.15 (CSN IS0 6333) P3 A
Zelezo <0,05 ma/l SOP&.17 (CSN IS0 6332) P3 A
Koliformni bakterie 0 KTJ/100ml SOPE.35 (St.lab.postuplDEXXG) P3 A
Escherichia coli 0 KTJ/100ml SOP¢.35 (St.lab.postuplDEXXG) P3 A
Podty kolonii pfi 36°C 0 KTJAml SOP&.32 (ESN EN 1SO 6222) P3 A
Podty kolonii pfi 22°C 0 KTJAml S0P¢&.32 (CSN EN 1SO 6222) P3 A
P1 - zkouska provedena na pracovisti 1, Manesova 41/6, Ceské Budgjovice AN - akreditované/neakreditovana zkouska

P2 - zkouska provedena na pracovisti 2, COV Ceské Budgjovice, Hrd&jovice 598 S - zkouska provadéna subdodavkou

P3 - zkouska provedena na pracovisti 3, Mostnikovska 255, Beroun
P4 - zkouSka provedena na pracovisti 4, K Majovu 152, Chrudim
P5 - zkouska provedena na pracovisti 5, Nadrazni 6, Moravska Trebova

M - zkouska provadéna mimo prostory laboratore
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CEVAK as.

Nejistota stanoveni je rozSifena standartni nejistota pro koeficient rozsifeni k=2, coz pro normalni rozdéleni odpovida pravdépodobnostipo priblizné 95%.
Nejistota stanoveni nezahmuje nejistotu vzorkovani. |

Vysledky zkousek se tykaji pouze predmétu zkousky a nenahrazuii jiné dokumenty. CRVA ‘-ln i

Protokol 0 zkousce nesmi byt bez pisemného souhlasu Laboratofe reprodukovan jinak ne cely. Severni 8/2264, 370/10 Ceske Bud&jov

Pripadné reklamace budou feseny na zakladé dokumentu *Vyfizovani stiznosti a reklamaci v laboratofi". IC: 608 49 657 / DIC; CZ50849657
~apsana v OR u KS C. Budéjovice

Vystaveno dne: 2.12.2016 oddil B, vlozka 657

Ing. Lucie HybsSova
vedouci pracovisté
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