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Laboratoř, pracoviště P3
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Zkušební |aboÍatoř ě' í.t46 akreditovaná ČlA d|e ČsN EN |so/|Ec 17025:2005

#A
PRoToKoL o zKoUscE ě.286712018

obec Bzová
Bzová 52
26743 Bzová

vzorek číslo:
Místo odběru:
Upřesnění místa odběru:
Předmět zkoušky:
Důvod odběru:
Typ vzorku:
Typ rozboru:
Odebral:
Postup odběru:
Způsob odběru;

55/7
Bzová
Bzová, č.p.,|66,
pitná Voda
kontrola
prostý
krácený
TomáŠková Soňa, |aboratoř
soPě .B1
manuá|ní

prodejna COOP - umyvadlo ve skladu
Datum odběru:
Čas odběru:
Datum a ěas příjmu:
Datum provedení ana|ýz:
Akreditovaný odběÍ:

26.02.2018 - 26.02.201 I
08:10 - 08:20

26.02.2018 12:00
26.02.201 I - 02.03.201 I
Ano

Ukazatel Hodnota Jednotka Neiistota Použitá metoda Poznámka
Barva <5.0 mo/lPr soPč.2 íČsN |so788 P3
Zákal (t} <0,50 zF|Í\ soPč' 3 íČsN EN lso 702 P3
Pach přiiateIný intemioiedDis P3 N

EIekfická konduktivita 32,70 mS/m 20/o soPč4 íČsN EN 27888) P3
oH 7.20 5"t" soPč' 51lsN |so 10523) P3
CHSK-Mn <0,40 Ínq/l soPč'20 {ČsN EN lso 8467) P3
Amonné iontv <0'í00 ín/l soPč.12 (ČsN |so715G1) P3
Dusitanv <0.050 mql soPó.8 (ČsN EN 26777) P3
Dusiěnanv 0.8 mqn 10% soPč.g íČsN lso 7890.3} P3
Chuť oříiatelná intemíoředois P3 N

ch|oI vo|nÝ 0.09 nxul 2% soPč.34 {csN |so 739}3' manuá|f'HAcH) P3
Teplota 6,50 "c zyo soPč.36 (ČsN 757342) P3 A.M
l,4anqan <0,04 Íx|/| soPč.15 {ČsN |so 6333) P3
.elezo <0.05 mq/l soPč.17 (ČsN |so 6332) P3

KoIiformnÍ bakterie 0 KTJi 100m| soPč.35 (st.|ab.postuplDExxG, ČsN EN P3
s30&2)

Escherichia coli 0 lfiJ/100m1 soPč.35 (stlab.postup|DExxG, ČsN EN P3
930&21

Počtv ko|onií oň 36.c 0 KTJ/1ml soPč.32 íČsN EN |so 6222} P3
Počtv ko|onií oň 22"c 0 KTJ/Iml soPč.32 {csN EN |so6222] P3
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P1 - zkouška provedená na pracovišli 1 , ['ánesova 41/6' č€ské Buděiovice
P2 - zkouška provďená na pracovišť 2, ČoV České BuděFvice, HÍdějovice 598
P3 - zkouška provedená na pncovišti 3' [,ostnikovská 255' Bercun
P4 . zkouška provedená na pracoviŠli 4' K [íáiovu 152, chrudim
P5 - zkouška provedená na pracovišti 5, NádBŽni 6, [.loravs|é Tfubová

Vystaveno dne:

Protokolč': 286720'18

A^ - alÍ€ÍttBÉtneakÍedilovaná zkouška
s . zko(d|(a pováděná subdodávkou
M .zioGla pováděná mimo prostory |aboratoň?

Nejistoh stanovení je rozšíĚná standarb| nejjstota prc koef|ciLŤt Íoxifuni |F2, což pm noÍmá|ni mzděleni odpovidá pťavdě9odobnost lokMíNejistob stanoveni nezahmuje nejistotu tfzoÍkováni. 
-_.-7

Výs|edky zkouŠek se týkaji pouze předměb zkoušky a nenahBalji jiné dďumenty.
Protokolo zkoušce nesrni být bez písemného souhlasu LaboratoĎ repÍodukován iinak než ce|Ý'
Pňpadné Íek]amace budou fušeny fla ákhdě dokumenfu 'Vyňzován| íižn6tí a lek|amaci v áboraon.'

5.3.2018 .]psaná V 0R u (s Č'
Oddí| B, vioŽka

|ng. Lucie Hybšová
vedoucí pracoviště

657 (221
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Hodnocení kvaliý pitné vody
(d|e whltštv č.252l2oo4 sb' v platném znění)

Místo odběru: Bzová' č.p.í66, prodejna cooP. umyvadlo ve skladu

Evidenění ěís|o vzorku: 5547 Datumodběru: 26.2.2018

max. 0 KTJ/í 00m|
max.40 KTJ/1ml

- Limitní hodnota je pouze doporučená čgvlx a.s. r
- sevqFí &/i264, 37o 10" ČesklE

Vyhotovi|: Tomáškovásona Ic.**,"'J l5;T"T7ffi\ on u x5 Č' ír:oě;ovlce
qť,I,%Y.u', Q2!


