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Hodnocení kvality pitné vody
(dIe vyh|ášky č''252/2oo4 sb. v platném znění)

Datum odběru: 9.5.2017

Stanotrení V'Ís|edek Jednotka Lirnitní hodnota HodnoenÍ
Barva <5.0 mo/l Pt max. 20 mq/l Pt vvhovue
Záka| ft <0,50 ZFft\ max. 5 ZF(t) vvhovue
Pach prirateln oriiatelnÝ vvhovue
E lektrická konduktivita 33.40 mS/m max. 125 mS/m vvhovue
pH 7  . 13 6.0  -  9 .5 vvhovue
CHSK-Mn 0.40 mo/l max. 3 mq/l vvhovue
Amonné iontv <0.1 00 mo/l max. 0,5 mq/l vvhovue
Dustanv <0.050 mo/l max. 0.5 mo/l vvhovue
Duscnanv 4 .5 mq/l max. 50 mo/l vvhovue
Chloridv 3.98 mq/l max. 100 mq/l vvhovue
Síranv 57.3 ms/l max. 250 moll vvhovue
Fluoridv <0 .1  0 mo/l max. 1.5 mo/l vvhovue
Chuť oriiateIná oriiatelná whovu e
Chlor voln 0 .16 mq/l max. 0.3 mo/l vvhovue
Kvanidv ce|kové <0.0050 mo/l max. 0.05 mq/l vvhovue
Bromičnanv <3.0 uq/l max. 10 uq/l vvhovue
Suma Ca a Mo 1 .44 mmol/l 2,0 - 3,5 mmol/l *

Vápník 27.79 moll 30 - B0 mq/l *

Horčík vvpočtem 18.4 mo/l min.10 mo/ l  *

Manqan <0,04 mo/l max. 0.05 mo/l vvhovue
Zelezo <0.05 moll max. 4.20 mq/l vvhovue
HIiník <0,05 mo/l max. 4.2 moll whovu e
Sodík 12.20 mo/l max. 200 moll vvhovue
Chrom <1.0 uo/l max. 50 uo/l whovu e
Rtut' <0.010 uq/l max. 1 uq/l vvhovue
Nikt <2.0 uq/l max. 20 uall vvhovue
Měd' 4 .8 us/l max. 1000 uo/l vvhovue
Arsen <1,0 uq/l max. 10 uq/l vvhovue
Selen <1 ,0 uq/l max. 10 uq/l vvhovue
Kadmium <0.20 us/l max. 5 uq/l vvhovue
Antimon <1 .0 us/l max. 5 uo/l vvhovue
Olovo <1 .0 uq/l max. 10 uq/l vvhovue
Koliformní bakterie 0 KTJ/100m1max. 0 KTJ/100m1 vvhovue
Escherichia coli 0 KTJ/100m1max. 0 KTJ/100m1 vvhovue
I ntesti ná|n í enterokokv 0 KTJ/100m1max. 0 KTJ/100m1 vvhovue
Počtv ko|onií pri 36"C 0 KTJll ml max. 40 KTJll ml vvhovue
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$tanovoní V'Ús|edek Jednotka,' Limitní hodnota iHodnocení
Počty ko|onií pŤi 22"C 4 KTJ/1ml max. 200 KTJllml vvhovuie
abioseston <1 Yo max. 10 o/o vvhovuie
Mikroskopick'í obraz - živé organismv 0 iedinci/ml max. 0 iedinci/ml vvhovute
Mikroskopick obraz - počet oroanismťt 0 iedinci/ml max. 50 iedinci/ml vvhovuie
Chlorpvrifos <0.050 uo/l max. 0.1 uo/l vvhovuie
lsoproturon <0.050 uq/l max. 0.1 uoll vvhovuie
Chlortoluron <0.050 uq/l max. 0.1 uq/l vvhovue
2,4-D <0.010 uo/l max. 0,1 uq/l vvhovue
MCPA <0,010 uo/! max. 0.1 uo/l vvhovue
MCPB <0.020 uo/l max. 0.1 uq/l vvhovue
Atrazin <0.050 pq/l max. 0,1 uo/l vvhovuie
Desethvlatrazin <0.050 uq/l max. 0.1 uq/l vvhovuie
Terbuthvlazin <0.050 us/l max. 0.1 uo/l vvhovuie
Terbutryn <0.050 uq/l max. 0.1 uo/l vvhovuie
Hexazinon <0,050 uq/l max. 0,1 uq/l vvhovue
Simazin s) <0.050 uo/l max. 0.1 uo/l vvhovue
Metolachlor <0 .010 uq/l max. 0.1 uq/l vvhovue
Metazachlor <0.050 us/l max. 0.1 uo/l vvhovue
Pesticidní látkv celkem <0,1 0 uq/l max. 0.50 uq/l vvhovue
1 .2-dichlorethan <0.750 us/l max. 3 uq/l vvhovuie
Trihalomethanv 1 .62 uo/l max. 100 uo/l vvhovuie
Tetrachlorethen <0.20 uq/l max. 10 uo/l vvhovuie
Trichlorethen <0.1  0 us/l max. 10 uo/l VU
Benzen <0.20 us/l max. 1 uo/l vyhovue
Benzo(a)pyren <0.0050 uo/l max. 0.01 uo/l vvhovue
Suma PAU <0.08 uo/l max. 0.1 uo/l vvhovue

* Limitní hodnota je pouze doporučená

Vyhotovil:


