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Laboratoř pitných vod, U Vodojemu 3085,272 80 K|adno, te|: 312 812 13a - 2

Zkušební |aboratoř akreditovaná Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. pod č.1429 podle ČSN EN |so/lEc 17o25.2005
Povo|eníSÚJB vystaveno pod čj. sÚJB/RcHK|4959I201} dne24.2.2010 na dobu neurčitou

Protoko| o zkoušce č. 1781112017

RadioIogický rozbor
Vzorek č,.: 457l1l2o17

objednatel měření: ČEvar a.s., Sevemí 8r22u, České Budějovice, 370 10
Dodavatel vody: obecní úřad, Bzová čp-52,267 43 Bzová u Hořovic

Požadovaný rozsah měření: úplný rozbor pro úce|y systematického měření a hodnocení obsahu přírodních
radionuk|idů ve vodě dodávané k veřejnému zásobování pitnou vodou

|dentiÍikace vzorku:
Vodovod: Bzová, okres Beroun
Původ worku: voda podzemní, místnÍzdroj
Místo odběru-. Bzová, oÚ, ep. sz
Upřesnění: kuchyňka
Datum odběru: 13.2'2017 Čas: 8:35
Odebral: Květa Ptáčková' 1' SčV' a.s.
Cís|o vzorku objednatele: 4016

Úoaje o měření:
Měřeníorovedeno: od 13.2.2017 do 22.2.2017
Místo měření. Laboratoř pitných vod, U Vodojemu 3085,272 80 K|adno
Měřeníprovedl: o|gaPánková
Hodnocení proved|:o|ga Pánková, držite| oprávnění zv|áštní odborné způsobi|osti k vykonávání činností zv|áště

důleŽitých z hlediska radiační ochrany

odborné stanovisko:
Ce|ková objemová aktivita alfa nepřevyšuje směrnou hodnotu O,2Bqt|, kterou stanovívyh|áška SÚJB č' 3o7|2oO2sb',
ve znění pozdějších předpisů.
Ce|ková objemová aktivita beta nepřevyŠuje směrnou hodnotu 0,5 Bq/|, kterou stanovívyh|áška sÚJB č. 307/2002 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů'
objemová aktivita radonu 222 nepřevyšuje směrnou hodnotu 50 Bq/l' kterou stanoví vyhláška SÚJB č. 307/2002 Sb',
ve znění pozdějších předpisů.

Výsledky rozboru vyhovují poŽadavkům $ 6 zákona ě. 18|1997 Sb', ve znění pozdějších předpisů, na vodu dodávanou
k veřejnému zásobování pitnou vodou.

Stanovení Zjištěná
hodnota

Nejistota Jednotky Směrné a mezní
hodnofu

Zpracováno d|e metod
(Tdroil

Pozn

cnlknvá ohiemnvá aktivita alfa <0.03 Bo/l o.z SH SoP č. 46 (ČsN 75 7611)

ce|ková obiemová aktivita beta <0,1  0 Bqll 0,5 SH soP ě. 47 (Čst.l zs zotz)

objemová aktivita radonu 222 19,0 !2,6 Bqil E A

?nn

SH

MH

SoP č. 49 (csN 75 7624' 21)
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tl'ěfufti bylo prwedem pfÍsoii olěňenými v so.*d' ee zák61em č. s{El1so Sb., o mďro|ogii, v platrrém zrĚrri.
l*a pffiri |fuaůoř pW údaie o průběfu n*ěřBtTí, o pufiýďr pr'Ístrojíďr, $ipadně iei]ďr kalibraciďr.

, : .

* Výsledky zkoušekisou uÝáděny s nejistotou měření vyiádňenou jako rozšířená nejistota s koeficientem rozšíření k=2 s interva|em
spo|eh|ivosti 95%. Uvederrá n$lstota měření nezahmuje sloŽku nejistoty odběru vzorku.

Zkratky: SoP - stardardní pracovní posfup ocff1e
sH -.sÍďefná fdrbta obiernolĚ #lil1r' gls a n7 ruÍp'Sb., ve zrrěrrí pozdejšiďr předpisů
n/F| - Íneaú no**f,1oaft*nec rezrráÍpa$rnffiisů
rpť.

na zák|adě pověření statutárního orgánu ze 7.3.2011
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