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ČEvnx a.s.' se síd|em Severní 8t2264,37o 10 České Budějovice
Laboratoň, pracoviště P3
Mostníkovská 255, 266 41 Beroun
telefon: 311 747 165, 311747 166, fax: 311 621 372
e-mail: lucie. hybsova@cevak,cz

ffi
Zkušební laboratoÍ č. 1146 akreditovaná Čln ote Čst.t EN lso/|Ec 17025.2oo5

Zadavatel.

PRoToKoL o zKoUscE ě. 1554512017

obec Bzová
Bzová 52
26743 Bzová

Vzorek čÍslo:
tísto odběru:
Upiesnění místa odtĚru:
Piedmět zkoušky:
D vod odběru:
Typ vzorku:
Typ rozboru:
Odebral:
Postup odběru:
Zp sob odběru:

25834
Bzová
č.p. 52, oÚ - sociá|ní zaíízení
pltná voda
kontrola
prosti'
krácenf

Datum odběru:
Čas odběru:
Datum a čas pňíjmu:
Datum proveden i analyz.

04 09 2017 - 04 09.2017
10 :50  -  10 . 55

04 .09 .2017  13:30
04.09.201 7 -  08.09 .2017
AnoKučíková Renata, |aborator Akreditovanf odběr:

SoPč 'B1
manuá|ní

Ukazatel Hodnota Jednotka NeiistotaPoužitá metoda Poznámka
Barva <5.0 mqilPt soPč. 2 (ČsN |So 7887) P3 A

Zákal (t) <0.50 ZF(t) SoPč' 3 (csN EN |So 7027) P3 A

Pach pÍiiateIn'Í intemÍpiedpis P3 N

EIektrická konduktivita 35.00 mS/m 2Yo soPč4 {Čsru eru 27888) P3 A
pH 7.03 50Á SoPč.5 {ČsN |So 10523) P3 A

CHSK-Mn <0.40 mq/l SoPč.20 rČsru rru lso 8467) P3 A
Amonné <0.100 ÍnqiI SoPč.12 tČsru lso 7150-1) P3
Dusitanv <0,050 mqil soPč' 8 (csN EN 26777| P3 A
Dusičnanv 0.7 mo/l 10o/o soPč.g {ČsN |so 7890-3) P3 A
Chuť priiate|ná intemíoredois P3 N

Chlor volnv 0.12 mq/l 2o/o SoPč.34 (ČsN lso 7393-3. manuálf.HACH) P3 A , M
Teolota 17.40 "C ZYo S0Pč.36 (Čst.lzszraz) P3 A , M
Manqan <0.04 mq/l SoPč.15 (ČSN |So 6333) P3 A
Telezo <0.05 mq/l SoPč.17 rČsNt tso 0sgzt P3 A

Ko|iformní bakterie 0 KfJ/100m1 S0Pč.35 (St.|ab.postup|DExxc) P3 A
Escherichia coli 0 KIJ/100m1 SoPč'35 (St.|ab.postup|DExxc) P3 A
Počtv ko|oniÍ oii 36"C 0 KIJ/1ml SoPč.32 (Čsru rru |s0 6222) P3 A
Počtv kolonii pťt22"C 3 Kl'J/1ml s0Pc.32 (Čsru eru |S0 6222) P3 A

P1 - zkouška provedená na pracovišti 1, Mánesova 4116, České Budějovíce
P2 - zkouška provedená na pramvišti 2, ČoV České Budějovice, Hrdějovie 598
P3 - zkouška provedená na pracovišti3, Mostníkovská 255, Beroun
P4 - zkouŠka provedená na pracovišti4, K Májovu 152, Chrudim
P5 - zkouŠka provedená na pracovišti 5, NádraŽní 6, Moravská Trebová

A/N - akreditovaná/neakreditovaná zkouška
s - zkouška prováděná subdodávkou
M - zkouška prováděná mimo prostory laboratoÍe
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ČrvRra.s' Protoko]č.: 15545

Nejistota shnovenije rozšibná sbndarhi ÍE*kffi po Mcient rczšibni k=2, @Ž po nonnálni rozděbní odpovídá pmvděpodobnosti pokryti pnHižÍĚ g5%.
Nejistoh sbnoveni neahmuje nejistofu vzo*oáni.
VÝs|edky zkoušek se tfkají pouze pbdmětu zkotÉky a rcnahlaa{ijine dokumenty.
Pnotoko| o zftoušoe nesmí bft bez pisemnélo sothh' LaboÍabfu rcprodukolán iinak nď elÍ.
Přpadné rckhmae budou fušeny na ák|ďě dokuttpnfu .VyfizovánístíŽnosti a rekhrwí v hbonatofi"'

Vystaveno dne: 18.9.2017

čEt'A( a,r.
SevernÍ 812264,370 10 České Budějovic:

IČ: 608 49 657 DIČ: CZ60849657 l
rpsaná v oryíft]Br$ějovice I

oddí| 6*vlo\657 , ,.pQ,,
Tomášková Soř á) Ol}tltw

manaŽer kvality pracoviště
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(d|e vyh|ášky č.252l2oo4 sb. v p|atném znění)

uís olěrrr: Brcl'á . ě.p. 52 ,oÚ- soc. tafizeni

Evidenční čísb van|o: 258Bl-

Hodnocení kvality pitné vody

Dďum odtĚru: 4.9.2017

\J lg]t rf. fgT'IŤ.].'].
' v

Barva <5,0 mq/l Pt max. 20 mo/l Pt vvhovuie
Záka| ft <0.50 ZFftI mÍx. 5 zF(t) whovuie
Paď| ďiabktŮ ofiiďe|nÝ whovuie
Ele|dridtá |qÚífule 35.m mS/m mÍx. 125 mS/m whovuie
Dtl 7.(E 6.0 - 9.5 whovuie
c!.tsK{|Í| <0.40 mď| m.x. 3 mo/l whovuie
AmonrÉ imtv <0, I 00 mq/l max. 0.5 mo/l whovuie
Dusitanv <0.050 ms/l max. 0.5 mo/l whovuie
Dusičnanv 0.7 ms/l max. 50 mo/l whovuie
Chuť piiiate|ná priiateIná whovuie
Ch|or vo|n.'Ú 0 .12 mo/l max. 0.3 mq/l whovuie
Teplota 17,40 "c 8-12"C  *

Manoan <0.04 mq/l max. 0.05 moll whovuie
Že|ezo <0.05 mo/l max. A.2A mo/l vvhovue
Koliformní bakterie 0 KTJ/100m1max. 0 KTJ/100m1 whovue
Escherichia coli 0 KTJl100ml max. 0 KTJ/100m1 whovue
Počtv ko|onií pri 36"C 0 KTJ/1ml max. 40 KTJ/1ml whovue
Počtv kolonií pŤi 22"C 3 KTJ/1ml max. 200 KTJ/1ml vvhovuie

Limitní hodnota je pouze doporučená čEvH( as.

Vyhotovi|: Tomášková Sona


