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sČrvAK
ČEvnr a.s., se síd|em Severní 2264t8,370 1o České Budějovice
Laboratoř, pracoviště P3
Mostníkovská 255, 266 41 Beroun
te le fon:  311747 165,  311747 166,  fax  :311 621 372
e-mail: lucie.hybsova@cevak.cz

Zkušební laboratoř č. 1146 akreditovaná Č|A d|e ČSN EN lso/|EC 17025..2005

Čj., 4o6/ {n/7

L  1146

Vzorek čís]o:
Místo odběru:
Uořesnění místa odběru:
Předmět zkouŠky:
Důvod odtÉru:
Typ vzorku:
Typ rozboru:
Odebral:
Postup odběru:
Způsob odběru:

PRoToKoL o zKoUŠcE č. í4169/2019

obec Bzová
Bzová 52
26743 Bzová

24256
Bzová. ě.p. 52 , oÚ
Bzová e.p. 52, oU - dřez v kuchyňce
pitná voda Datum odběru:
kontro|a Čas odběru:
prosý Datum a čas příjmu:
kÉcený Datum provedení ana|ýz.
TomáŠková Petra, |aboratoř Akreditovaný odběr:
SoPč .B1
manuá|nÍ

06.08.2019
09:1  0

06.08.2019
06.08.2019
Ano

- 06.08.2019
- 09:20
1  1 :30
- 09.08.2019

Ukazatel Hodnota Jednotka tleiistotaPoužitá metoda Poznámka
Barva <5.0 ÍÍďPt sope. z tČsru |So 7887) P3
Záka| .0.5 ZFín) sope' g tČsH EN lso 7027) P3 A

Pach ofiiateInÝ intpmi nřpdnis P3 N

EIektrická konduktivita 32.90 mVm not soPč4 (ČsN EN 27888) P3

nH 6.96 5%o sope. s tČstl lso 10523) P3
CHSK-Mn <0,40 nn/l SoPč.20 rČsru En lso 8467) P3
Amonné iontv <0.100 m0/l soPč.12 (ČSN |so 7150.1) P3
Jusičnanv '1.2 mq/l 10% sope.s rČsN |so 7890-3) P3
]huť ořiiatelná intemí ďedpis P3 N

]hIor volný 0.09 mo/l 2Y, soPč.34 íČsN |so 7393-2. manuá| f,HACH) P3 A . M

Teolota 17.80 'c 2% soPč.36 íČsN 757342) P3 A . M

\4anoan <0.04 mq/l SoPč.15 íČSN lso 6333) P3

Zelezo <0,05 moll soPČ'17 (ČsN 1506332) P3 A

Koliformni bakterie 0 MPN/'l00ml soPč.35 (St.lab.postup|DExxc, ČsN EN lso P3
qlnn-2\

Escherichia coli 0 MPN/'100m1 soPč.35 (St.|ab.postup|DExxc, ČsN EN |so P3
q3n8-2)

Počtv ko|onií při 36.C 2 KfJ/1ml soPč.32 (ČsN EN lso 6222) P3 A

Počtv kolonií při22"C 2 KTJ/1ml soPč.32 íČsN EN |s0 6222) P3

P1
P2
P3
P4
P5

- zkouška provedená na pracoviŠti 1, Mánesova 41/6, České Budějovice
. zkouška provedená na pracoviŠti 2' ČoV České Budějovice, Hrdějovice 598
. zkouŠka provedená na pracovišti 3, Mostnikovská 255, Beroun
- zkouška provedená na pracoviŠti 4' K Májovu 152' Chrudim
- zkouŠka provedená na pracovišti 5, NádraŽni 6, Moravská Třebová

A/N - akíeditovaná/neakreditovaná zkouŠka
S - zkouška prováděná subdodávkou
M . zkouška prováděná mimo prostory laboratoře
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Porovnání výsledků vzorků pitné vody s Iimity
(dle whlášky Mzd. č.25212oo4 sb. v platném znění)

BaÍva morl Pt max.20 <5.0
Záka| ZFín'I max.5 <0.5

ořiiatelnÝ ořiiateIni

EIektrická konduktivita mSim max. 125 32,90
oH 6,5  -  9 ,5 6,96
CHSK-Mn mď| max.3 <0.40

Amonné iontv mď| max.0 .5 <0.1 00
Dusičnanv mď| max.50 1 . 2
chuť oňiatelná ořiiateIni
Chlor vo|ný rnď max.0.3 0.09
fepbta "c 8 - 12 17.80
Mangan mď rnax. 0.05 <0,04
Zelezo mď| rmx.0.20 <0,05

Koliformní bakterie MPt.l/ífi}n| rnax. 0 0
Escherichia coli MPll/íOom| rnax.0 0
Počty ko|onií pň 36"C KTJ/Iml rnax.40 2
počfuko|onií ofr22"C KTJ/íml max.200 2


