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Obec Bzová
Bzová 52
26743 Bzavá

zadavatel

PRoToKoL o zKouŠce e. fi576na2o

Vzorek číslo: 20302
Místo odběru: Bzová, VDJ - akumulace
Upřesnění místa odběru: Bzová, VDJ - akumulace
Předmět zkoušky: pitná voda Datum odběru: 30.06.2020 - 30.06.2020
Typ vzorku: prostý Čas odběru: 09:00 - 09:10
Typ rozboru: souvztažný Datum a čas příjmu: 30.06.2020 1 1:30
Akreditovaný odběr: Ano Datum provedení analýz. 30.06.2020 -03.07.2020
Odebra|: Tomášková Petra, laboratoř
Způsob odběru: manuální
Postup odběru: SoP č. B 1 (ČSN EN lso 5667-1, čsru rN lso 5667_3, čsru tso 5667-5, čsru rru tso

5667- 14, čsru rru lSo 19458, vyhláška MZd č. 252l2OO4 sb.)

Ukazatel Hodnota Jednotka NM zkušební metoda Akr Limit Tvo Hodnocení
Barva <5,0 mq/l Pt soP č.2 P3 A 20 MH whovuie
ZáKal ,|,0

ZF(n) 1lYo soP č,3 P3 A 6 MH whovuie
Pach přiiatelnÝ lPč. 1 P3 N ořiiatelnÝ lVH Whovuie
pH 7,31 5o/o soP č,5 P3 A 6,5 - 9,5 |VH vyhovuie
CHSK-Mn 0,48 mq/l 10% soP č.20 P3 A 3,0 MH whovuie
Amonné ionty <0,100 mq/l soP č,12 P3 A 0,50 MH vyhovuie
Dusitany <0.050 mo/l SoP č,8 P3 A 0,50 NMH vyhovuie
Chut' přiiatelná |P č, 

,1

P3 N pňiatelná MH vyhovuie
chlor volný 0,11 mo/l soP č.34 P3 A,M 0,3 ,MH whovuie
TepIota 14.9 ,c

2Yo SoP č.36 P3 A,M 8-12 DH
Zelezo <0,05 mo/l soP č.17 P3 A 0,20 MH whovuie
koliformní bakterie 0 VPN/100mI SoP č,35 P3 A 0 MH whovuie
Escherichia coli 0 VPN/100ml QnDx2E P3 A 0 NMH
lntestináln í enterokokv 0 KTJ/íOOml soP č.2B P3 A 0 NMH WhoVUie
Počty kolonií při 36'C 2 KlJllml SoP č.32 P3

^
40 MH whovuie

Počty koloniípři 22'C 12 KTJ/lml SoP č,32 P3 A 200 MH vyhovuie

Limit (zdroj pro hodnocení); VyhIáška MZd é.25212004 Sb., příloha č.í v platném znění

přehled zkušebních metod:
lP č. 1 (stanoveni pachu a chuti)

soP č,12 (čsN lso 7150_1)

SoP č.17 (ČsN lso 6332)

sOP č.2 (ČSN EN lso 7887)

SoP č,20 (ČSN EN lso 8467)

soP č.28 (ČsN EN lso 7899-2 )

SoP č.3 (ČsN EN lso 7027)

soP č 32 (ČSN EN lso 6222)

SoP č.34 (ČsN EN lso 7393-2, manuál firmy HACH)

SoP č,35 (ČSN EN lso 9308-2, St. lab. postup lDExX GmbH, Přepis o pitné Vodě Tnnkw V 2002)

whovtlie



čEVAK a,s.

přehled zkušebních metod :

SoP č,36 (ČsN 75 7342)

SoP č.5 (ČSN lso 10523)

SoP č.B (ČsN EN26777)

Vysvětlivky:
NM - Nelistota měřeni je rozšířená standaňni nejistota pro koeficient rozšiření k=2, což pro normální rozděleni odpovídá pravděpodobnosti pokrytí

pňbližně 95%, Uvedená nejistota se nevztahuje na výsledky pod mezi stanovitelnosti.

NMH - nejvyšši mezní hodnota, MH - mezni hodnota, DH - doporucená hodnota

P3 - zkouška provedená na pmcovišti 3, Mostníkovská 255, Beroun

Akr.-akreditacemetody:A-ano,N-ne;S-zkouškaprovedenáextemimposkytovatelem;M-zkouškaprovedenánamistěodběru

prohlášení:
pň hodnocení dle výše zminěné vyhlášky bylo použito rozhodovací pravidlo ,,Sdílené riziko", kde nejistota měření není zohledňována,

Výsledky zkoušek se týkají pouze předmětu zkoušky a nenahrazuji jiné dokumenty,

protokol o zkoušce nesmí být bez písemného souhlasu vedouciho pracoviště reprodukován jinak neŽ celý

případné reklamace budou řešeny na základě dokumentu "Vyňzování stížností a reklamací v laboratoři"

Vystavenodne: 13.7,2020

Protokol č,: 1157612020
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€CEVAK
Č=VnX a.s., se sídlem Severní 226418,37O 10 České Budějovice
Laboratoř, pracoviště P3
Mostníkovská 255,266 01 Beroun
telefon. 311 747 ,165, 311747 166, fax :311 621 372
e-mail: lucie.hybsova@cevak.cz
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PRoToKoL o zKouŠce e. ffi575l2o2o

Obec Bzová
Bzová 52
26743 Bzová

Vzorek ěíslol 20,t80
Místo odběru: Bzová - č.p. 52 , OÚ
Upřesnění místa odběru: č,p, 52 . OU
Předmět zkoušky: pitná voda Datum odběru: 30.06.2020 - 30,06.2020
Typ vzorku: prostli Čas odběru: 08:45 - 08:55
Typ rozboru: dodávaná voda Datum a čas příjmu: 30.06.2020 12:00
Akreditovaný odběr: Ano Datum provedení analýz: 30.06.2020 - 08.07.202a
OdebraI: Tomášková Petra, laboratoř
Způsob odběru: manuální
Postup odběru: SoP č. B 1 (čSN EN lso 5667-1, čsN elt lso 5667-3, čstt lso 5667_5, čsru eru lso

5667- 14, CSN EN ISO 19458, Vyhláška MZd č. 25212004Sb.)

Ukazatel Hodnota Jednotka NM zkušební metoda Akr. Limit Tvp Hodnocení
Barva <5,0 mq/l Pt SoP č.2 D? A 20 MH vyhovuie
ZaKal 0,7 ZFh\ 1)Yo SoP č,3 P3 A 5 MH vyhovuie
Pach přiiatelnÝ |Pč, 1 P3 N pňiatelný MH vyhovuie
Konduktivita (25'C) 32,4i mS/m z1o SoP č,4 A IlJ [/H whovuie
pH 7,20 Eo/ SoP č,5 P3 A 6,5 _ 9,5 MH vyhovuie
CHSK-lMn 0.58 mq/| 10o/o SoP č,20 P3 A 3,0 MH WhoVUie
Amonné ionty <0,1 00 mq/l SoP č,12 D1 A 0,50 MH whovuie
Dusitany <0,050 mqiI soP č.B P3 A 0,50 NMH whovuie
Dusičnany 0,9 mq/l 1\Yo SoP č.9 D1 A 50 NMH vyhovuie
Chloridy 3.94 mq/l 11Yo SoP č,6 P3 A 100 l\l1H vyhovuie
Sírany €,4 mq/l 1 Eo/lJ /o SoP č,10 P3 A 250 MH whovuie
FIuorjdy 0,12 mq/| soP č,7 P3 A 1,5 NMH whovuie
Bór 0,018 mq/l 10,0% cZ soP D06 02 002 A,S ,1,0

NMH whovuie
Chut ořiiatelná lPč. 1 P3 N whovuie
Chlor voIný 0,07 mq/l SoP č,34 P3 A,M 0,3 MH vyhovuie
kyanidv celkové <0,0050 mq/l CZ SoP D06 02 0B9.A A.S 0,050 NMH whovuie
Teplota 15,6 SoP č,36 P3 A,M 8-12 DH
Bromičnany <5,0 uq/l cZ soP D06 02 098 A,s 10 NMH whovuie
Chlorečnany í8 uq/l 20,1Yo CZ soP D06 02 09B A,s 200 NMH whovuie
Chloritany <í0 Uo/l cZ soP D06 02 098 A,s 200 MH
Suma Ca a Mq 1,38 mmol/l 11Yo soP č.19 P3 A 2,0 _ 3,5 DH
Vápník 28,65 mq/l 10o/o soP č.16 P3 A 40_80 DH

Hořčík výpočtem 16,8 mq/l Eol soP č.19 P3 A 20-30 DH
Manoan <0,04 mq/l SoP č.15 P3 A 0,050 MH vyhovuie
7-elezo <0,05 mq/l soP č.17 P3 A 0,20 MH Whovuie
Hliník <0,05 mq/l soP č.26 P3 0,20 MH
Sodík í3.00 mq/l 10.07o cZ soP D06 02 002 A,s 200 MH vyhovuie
Chrom <1.0 uoll Cz SoP D06 02 002 A.s 50 NMH whovuie
Rtuť <0,010 uo/l cZ soP D06 02 096 A.s 1,0 NMH whovuie
Nikl <2,0 uo/l cZ SoP D06 02 002 A,§ 20 NMH whovuie
Měd, 10,8 Uqll 10.jYo cZ soP D06 02 002 A,S 1000 NMH vvhovuie

Zadavatel:

Dňiatelná N,'lH

whovtlin

whnvttie



čEVAK a.s,

Limit (zdroj pro hodnocení): Vyhláška MZd é.25212004 Sb., příloha ě.1 v platném znění

přehled zkušebních metod:
CZ soP D06 02 002 (Us EPA 200.8, Čsru eru tso 17294-2,Us EPA 6020A, Čsn eru t6tgz, Čstt zs zrss;
cZ SoP D06 02 089.A (ČSN zs z+ts, Čstt EN lso 14403-2)

cz sop D06 02 096 (us ÉpA245,7, čsn eN tso tzasz, čstt EN 16192)

CZ Sop D06 02 09B (čSN EN lso 1506,1, čsn rru Iso 103044)

cZ soP D06 03 155 (US EPA 624, US EPA 8260, Us EPA Bo15, EN lso 10301, MADEP 2004, rev. 
,1,1, ČSN lso 11423, ČsN EN lso 15680)

cZ Sop D06 03 161 (Us EpA B270D, Us EpA 8082A, čsn eru lso0+0a, Us EpA B0O0D)

cZ soP D06 03 ,l83.A (Us EPA 535, Us EPA 1694)

ProtokoI č.: 1157512020
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Ukazatel Hodnota Jednotka NM zkušební metoda Akr Limit Tvo Hodnocení

Arsen <1.0 uo/l CZ soP D06 02 002 A.§ 10 NMH vyhovuie

Selen <1.0 uq/l cZ soP D06 02 002 A,S 10 NMH whovuie

Kadmium <0.20 uqll CZ soP D06 02 002 A,S 5,0 Nl\iH whovuie

Antimon <1,0 CZ soP D06 02 002 A,Ď 5,0 NMH whovuie

<1,0 Uq/l cZ SoP D06 02 002 A,S ,l0 NMH whovuie

koliíormní bakterie 0 MPN/100ml soP č.35 P3 A 0 MH vyhovuie

Escherichia coli 0 VPN/100ml SoP č.35 řJ A 0 NMH whovuie

lntestinální enterokoky 0 KTJ/íOOml soP č.28 P3 A 0 NtMH whovuie

Počtv kolonií při 36"C 17 KTJ/lml soP č.32 P3 A 40 MH whovuie

22 KlJllml SoP č.32 P3 A 200 MH whovuie

Atrazin <0,010 uo/l cZ SoP D06 03 183.A A.S 0.10 NMH Whovuie

Desethvlatrazin <0.010 uo/l cZ SoP D06 03 1B3.A A.s 0,10 NMH vyhovuie

Desisopropvlatrazin <0.010 uqll cZ SoP D06 03 1B3.A A,s 0,10 NMH vyhovuie

Desethvlterbutvlazin <0.0,10 uq/l cZ soP D06 03 183.A A,s 0,10 NMH vyhovuie

Atrazin-2-hvdroxv <0.01 uq/l cZ soP D06 03 1B3.A A,s 2 DH

Terbuthvlazin <0,010 uo/l cZ SoP D06 03 
,l83.A A,Ď 0,10 NMH whovuie

Hexazinon <0,010 uo/l cZ soP D06 03 1B3.A A,§ 0,10 NlMH vyhovuie

Metolachlor <0,010 !q/l CZ SoP D06 03 ,183,A Áq 010 N l l! vyhovuie

Metolachlor ESA <0,020 uq/l cZ SoP D06 03 183.A A,Ď 6 DH

Metolachlor 0A <0,03 uoll cZ soP D06 03 183.A A,S 6 DH

Dimethachlor <0,01 uo/l cZ soP D06 03 1B3,A A.s 0.,l0 NMH whovuie

Dimethachlor ESA <0.030 uq/l CZ soP D06 03 183.A A,S 0,10 NMH vyhovuie

Dimethachlor 0A <0,030 uq/l cZ soP D06 03 183.A A.s 0,,l0 NMH vyhovuie

Metazachlor <0,010 uq/l cZ SoP D06 03 
,l83.A A,s 0,10 NMH vyhovuie

Metazachlor ESA <0,020 uo/l cZ SoP D06 03 
,l83.A A,§ 5 DH

Metazachlor OA <0.04 uq/l cZ SoP D06 03 183.A A,s A DH

Alachlor <0.020 uo/l cZ soP D06 03 183.A A,s 0,10 NMH whovuie

Alachlor ESA <0.020 Uq/l cZ SoP D06 03 183.A A.b 1.0 DH

Alachlor OA <0.02 uq/l cZ soP D06 03 ,l83.A A.s ,1,0 DH

Acetochlor <0,030 uo/l cZ SoP D06 03 1B3.A A,s 0,10 NMH whovuie

Acetochlor ESA <0.020 uo/l cZ soP D06 03 
,183.A A,S 0,1 NMH vyhovuie

Acetochlor OA <0,020 uq/l cZ soP D06 03 183.A A,s 0"1 NMH vyhovuie

chloridazon <0,010 uq/l cZ soP D06 03 183.A A,s 0,3 NMH whovuie

chloridazon-desDhenvl <0,030 uq/l cZ soP D06 03 183.A A,S 6 DH

Chloridazon-desphenv|-methvI <0,050 uq/l cZ soP D06 03 183.A A.s b DH

Azoxvstrobin <0,01 uq/l cZ SoP D06 03 1B3.A A.S 0,10 NMH whovuie

cvorokonazol <0.01 uo/l cZ SoP D06 03 1B3.A A,s 0,10 NMH whovuie

Ethofumesát <0.01 uq/l cZ SOP D06 03 1B3.A A,s 0,10 NMH whovuie
propiconazol <0,01 uq/l cZ soP D06 03 183.A A,s 0,10 NMH vvhovuie
prothiokonazol <0,05 uq/l cZ soP D06 03 183.A A,s 0.10 NMH whovuie

Terbuthylazi n-desethy|-2-hydroxy <0,01 uo/l cZ SoP D06 03 ,l83.A A.s 0.,10 NMH whovuie

Terbuthvlazin-hvdroxv <0.01 uo/l cZ soP D06 03 ,l83.A A,s 0,10 NMH whovuie
pesticidní látkv celkem <0,10 uo/l cZ SoP D06 03 J02 A,s 0,50 NN,lH vvhovu ie
'1 ,2-dichlorethan <0,750 uqll cZ SoP D06 03 155 A,S 3.0 NMH Whovuie

Bromdichlormethan 3,17 uo/l 40.0olo CZ SoP D06 03 155 A.S
Dibromchlormethan 5.55 uoll 40,1Yo cZ soP D06 03 155 A,s
chloroform 1,67 uo/l 40.0% cZ soP D06 03 155 A,§ 30 NMH whovuie

Trihalomethanv 11,60 uq/l cZ soP D06 03 ,l55 A,s 100 NMH whovuie

Tetrachlorethen <0,20 uq/l cZ SoP D06 03 155 As 10 NN,ltH whovuie
Trichlorethen <0.10 uo/l cZ soP D06 03 155 A,s 10 NlVH whovuie

Benzen <0.20 uo/l cZ soP D06 03 155 A.s ,1,0 NMH Whovuie

Benzo(a)ovren <0.0050 uqll cZ soP D06 03 ,161 A,S 0,0,| NMH vyhovuie

Suma PAU <0.08 uq/l cz SoP D06 03 161 A.§ 0,10 NMH vyhovuie

r rn/l

Olovo

Poč.fu kolonií oři22"C



čEVAK a.s.

přehled zkušebních metod:
cZ soP D06 03 183.A (U§ EPA 535, Us EPA 1694)

CZ SOP D06 03 J02 (stanoveno uýpoáem)

lP č. 1 (shnoveni paúu a ďuti)

soP č.10 (ČsN 75 747)
§oP č.12 (ČsN §o 715e1)

soP č.15 (csN lso 6333)

soP č.16 (ČsN lso 605s)

soP č.17 (ČSN l§o 6332)

sOPáí9(csN l§o669}
soP č2 (csil EN l§o 7887}

§oP č.20 (LsN EN lso 8467)

soP ě26 (ČsN §O lffi66)
soPč2s (csri EN lso78s2 )

soP c.3 (Č§},l EN lso 7027)

soP ě32 (csN EN lso 6222)

soP ffi4 (ČsN EN lso 739}2, nrarual trrrry llACH}

SOP č.35 {C§N EN l§O 930S2, St lab. pmbrp lDE}Cr( GmbH, Přepb o piřré vodě Trinkw V 2002)

Protokolč.; 1157512020
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ice

soP č,36 (ČsN 75 7342}

_ __soPč_41csNEN27888) _ - -
soP č,5 (ČsN lso 10523)

soP č.6 {ČsN lso 92s7)

soP ě7 rNv 75 7431)

soP č,8 {csN EN 26777)

soP č.9 (ČsN §o 789G3)

Vysvětlivky:
NM -Ne;istotaměřenijerozšiřenástandartní ne.jistotaprokoeficientrozšiřenik=2,cožpronormální rozděleni odpovidápravděpodobnosti pokfii
pňblizně 95%, Uvedená ne1lstota se neváahuje na l^isled§ pod mezi stanovitelnostr,

NMH - nejvyšši mezni hodnota, MH - mezní hodnota, DH - doporučená hodnota

P3 - zkouška provedená na pracovišť 3, lrlostníkovská 255, Beroun

Akr.-akreditacemetody: A-ano; N-ne; S-zkouškaprovedenáextemímpos$ovatelem; M-zkouškaprovedenánamistěodběru

prohlášení:
Při hodnocení dle výše zmíněné vyhlášky bylo použito rozhodovací pravidlo 

"Sdílené riziko", kde nejistota měření neni zohledňována.
Výsledky zkoušek se týkají pouze předmětu zkoušky a nenahrazují jiné dokumenty,

Protoko| o ZkoUŠce nesmí být bez pisemného souh|asu Vedouciho pramviště reprodukován jinak než celý
Přicadné reklamace budou řešeny na ákladě dokumentu'Vyňzováni stižnosti a reklamací v laboratoň",

Vystavenodne: 13,7,2020

lng.
vedoucí pracoviště

konec
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