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PR§TOKoL o ZKoUŠcr e. 947612025

Obec Bzová
Bzová 52
267 43Bzová

Vzorek číslo: í5837
Místo odběru: Bzová.. Pod Bezovkou ě.p. 202 - rr,ývařovna
Upřesnění místa odběru: č p.202, dřez v kuchyni
Předměí zkoušky: pitná voda Datum odběru: 06.05.2025
Typ vzorku, prostý Čas odběru, 07:35
Typ rozboru: krácený Datum příjmu: 06.05.2025
odběr v rozsahu akreditace: Ano Datum provedení ana].ýL 06,05.2025 - 09_05.2025
odebral: Tomášková petra, laboratoř
Způsob odběru: manuální
Postup odběru: SoP č. a t 1Čstrt EN tScJ 5667-1" Čsru rN tso 5667-";, čsru eso 56 7_s, čstlsx lso

5667- 14, CSN EN lSO 19458, Vyhláška č,2521?a04 §'D.}

Límíť ltďraipro &*ďnoc*níl ťyťtťášíta č,Z52ť?Q&4 §b,, příloha ě."t v platném znění

přefiled zkušebních metod:
lP č. 1 (stanoveni pachu a chuti)

son e.ts 1čsru lso 6333)

sop ó.17 (čsN lso 6332)

sop č.2 (čsN EN lso 7887)

sop č.20 (čsru rN lso 8467)

Ukazatel iťoďnota Jeďnotka NM zkušebnímetoda Akr Limit Tvp Hodnocení
Barva <5,0 mo/l Pt soP č,2 P3 A 20 MH vyhovuie

Zákal <0.5 ZF{n\ sOP č.3 P3 A 5 MH whovuie
Pach ořiiatelnÝ lPč, 1 P3 N oňiatelný MH vyhovuie
Konduktivita Q5"C\ 33.50 mS/m 2% SoP č.4 P3 A 125 MH whovuie
pH 7,07 soP č,5 D1 A 6,5 - 9,5 MH WhoVuie
CHSK-Mn 0,46 mq/I 15Yo SoP č,20 P3 A 3,0 MH vyhovuie

Dusičnanv 0,8 mq/l 10% soP č.9 P3 A 50 NMH whovuie
Chuť ořiiatelná |Pč. 1 P3 N přiiatelná MH vyhovuie

chlor volný 0.03 mq/l soP č.34 A,M 0.3 MH vyhovuie
Teplota 13.8 (. 2% soP č,36 A,M o - lL DH

Manqan <0,02 mq/l sOP č,15 P3 A 0,050 |VH whovuie
Zelezo <0,05 mq/l soP č.17 P3 A 0,20 MH whovuie
koliíormní bakterie 0 VlPN/100ml sOP č.35 P3 A 0 MH whovuie
Escherichia coli 0 MPN/100ml soP č.35 P3 A 0 NMH vyhovuie
íntestináíní enterokoky 0 KIJ/100ml soP č.28 P3 A 0 NMH vyhovuie
Počty koloniípři36 "C 40 KIJ/lml sOP č.32 P3 A 40 MH vvhovuie
Počfu kolonií oft22"C 8 KIJllml soP č,32 P3 A 200 MH whovuie
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přehled zkušebních rnetod:
SoP č.28 (ČSN EN lso 7B99_2 )

SoP č.3 (ČSN EN lso 7027)

SoP č,32 (ČSN EN lso 6222)

soP č.34 (ČsN EN lso 7393_2, manuál firmy HACH)

§oP i"35 {Č§§ F}i i§* 83{}8-3, §1 iái} po§tt}p IDE)C{ GmbH, Přepis o pitné vodě Trinkw V 2002)

soP č.36 (ČsN 75 7342)

soP č.4 (ČSN EN 278s8)

SoP č,5 (ČSN lso 10523)

soP č.9 (ČSN lso 7890-3)

Vysvětlivky:

pňblž;:ě $5 _",,í, i"iy* e;*é neiýs,loía se rrevzlahule na r4isledky pod mezi stanovitelnosti,

§&íH - +eivl§§: r*r:rl ůi*iri,:b, ff§ - rr*:*ii fr*dneta, OH - cíotrorucená hodnota, SH - směrná hodnota

P3 - zítouš*a provedená na pracovišti 3; Mostníkovská 255, Beroun

ÁL$ - z*oušAa pra,ltďen* exl*mťr* pnsí;ylr:*aíeíem ÁlS Czech Repubiic, s,r.o.; Na Haďě 336/9, Praha 9

Akr. - ukouškavrersahu a*reclťacel ,é - anol.S- n+_S-;i<ou§ňil p*,;s,dr***ťenír,lposiryícvalelerl; M-zltouška provedená na místěodběru

prohlášení:
Při hodnoceni dle výše zminěné vyhtáškybyto pouáto reidrr*dcrac; pralidic,§dile*é tl'l.ko'.,,tde nqltsic}e rnéřeltt :,l*:ti :th}ed*orEllne.

Výsledky zkoušek se býkaji pouze předměfu zkouškv a fte*aí."íail4i;iíré **kunl*rt1.

Protokol o zkoušce nesmi být bez pisemného souhiasu vedoueilro pra,*:ttšĚ leprn*rlkov**j*:iak eei .-e§

Připadné reklamace budou řešeny na zákiadě dokumentu ''Vyfizovánl st!žntsti a reklamaci v ia}mralařť .

Vystaveno dne: 16,5.2025

lng. Lucie Hybšová
vedoucí pracoviště
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